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"A"

+ pripokládka trubky HDPE 40/33 v celom úseku VN prípojky

Tr. 160kVA (22/0,40kV)

kiosková typu HKP 22/630 (konc.)

projekt. trafostanica TS è.15 

PS 01:

  plán. NN vývod smer lokalita IBV v úseku TS15-bod "A", l=195m

+ pripokládka rezervnej chránièky KSX-PEG D160 pre

nová SR4 4/1 (è.1)
nová SR4 4/1 (è.2)

 - úsek TS è.6, pb.è.23, 112-133, l= 810m

 - úsek TS è.6, pb.è.23-1, l=800m

projekt. izol. NN vedenie typu NFA2X 4x120

SO 02:

 + vedenie pre VO typu NFA2X 2x25, l=1 610m

(è.2027)

nová SR6 4/3

chodník

chodník

zeleò

z
e
le

ò

 - 2x NAYY 4x150, úsek TS 15 - NN spojky (č.8, č.9), L=58+2m
 - NAYY 4x150, úsek  TS 15 - nová SR6, L=65+4m

 - NAYY 4x150, úsek TS 15 - pb.č.1, L=63+11m
projekt. NN vývody z TS č.15 :
SO 01:

jest. SR4-demontáž

è.4-è.7

spoj.

è.8-è.10

spoj.

 - úsek  nová SR4 (č.1) - nová SR4 (č.2), L=2+4m
 - úsek  nová SR4 (č.2) - pb.č.133, L=8+11m
 - úsek  nová SR4 (č.1) - pb.č.133, L=9+11m
projekt. NN kábely typu NAYY 4x150:

Detail "A"

Detail "B"
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Detail B

3x240+120 (è.1)

jest. AYKY 

è.10A

è.10B

VN: 3 ~ 22 kV 50 Hz

NN: 3/PEN ~ 400/230 V 50 Hz TN-C

VO: 1/PEN ~ 230 V 50 Hz TN-C

- dvojitá alebo zosilnená izolácia

- samoèinné odpojenie napájania

OCHRANNÉ OPATRENIA NN (STN 33 2000-4-41):

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

- ochrana pred nepriamym dotykom - uzemnením

- ochrana pred priamym dotykom - umiestnením mimo dosahu

BEZPE±NOSTNÉ OPATRENIA VN (STN EN 50522, STN EN IEC 61936-1):

©                  Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Mapové podklady : Informaèný systém katastra nehnute¾ností

ZNE±ISTENIE OBLASTI :  MALÉ - Z I.

NÁMRAZOVÁ OBLAS• :  I-1 (VN), ¼AHKÁ (NN)

Plavnica
LEGENDA:

JB

- oznaèenie smeru a vzdialenosti pre polohu nového p.b. voèi pôvodnému p.b.

   (JB-jednoduchý betónový, DB-dvojitý bet., Ap, Ip-drevený)

- jest. podperný bod urèený na demontáž

- jest. vzdušné vedenie urèené na demontáž

- jestvujúce podperné body vzdušného vedenia

- projektovaný podperný bod VN vedenia

- projektovaný podperný bod NN vedenia

- projektovaná kiosková trafostanica

- jestvujúce vzdušné NN vedenie

- jestvujúce kábelové NN vedenie

- projektované vzdušné NN vedenie

- projektované kábelové vzdušné VN vedenie

- projektované kábelové NN vedenie

- projektované kábelové VN vedenie

0,6

Detail umiestnenia TS è.15, M 1:200

- telekomunikaèné vedenie

Inzinierske  siete (zakreslené informatívne):

STL plynovod SPP a.s.

- kanalizácia

da• si presne vytýèi•  dotknuté inžinierské  siete!

Poznámka: Pred zaèatím výkopových prác je potrebné 

- vodovod
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Pôdorys trafostanice  TS15:

Poh¾ad na trafostanicu TS15:

Vzorové rezy kábelovými ryhami:
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Legenda k rezom kábelovými ryhami:

- HDPE trubka 40/33

- rúra KSX-PE 160

- rúra KSX-PEG 160

- rúra KSX-PE 110 (pre DP 63)

- rúra KSX-PEG 110 (pre DP 63)

- pásik FeZn 30x4 mm

- konštrukèné vrstvy cesty (chodníka)

- zásyp hlinou

- betónová doska hr.50mm

- pieskové lôžko

- kábel  NN (VN)
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20m

FeZn 30/4 - 66m

Dåžka pásika

R   4,24 Ohm

FeZn 30/4 mm, hl.1,0m FeZn 30/4 mm, hl.1,0m

FeZn 30/4 mm, hl.0,7m

FeZn 30/4 mm, hl.1,0m

(informatívny náèrt)
Uzemnenie PB s ÚO - pb.è.PPL6_29
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Detail "B"

KÓDY ROZSAHU MONTÁŽE DOMOVÝCH PRÍPOJOK

(80A)

Stojan

Z

P2(40)

P

K

S

V

DOMOVÉ PRÍPOJKY (DP)

21m

VSKP - kód rozsahu úprav DP

- DP realizovaná káblom uloženým v zemi typu NAYY 4x25

- DP realizovaná káblom NFA2X 4x16

- DP realizovaná závesným káblom AYKYz 4x16
21m

21m

LEGENDA - Armatúry pre vodiè NFA2X a AES:

- Istenie v prípojkovej skrinke (ak nie je uvedené - platí 50A)

- Stojan pre elektromerový rozvádzaè

- Znovumontáž jestvujúcej DP

  odberate¾ov (predmetný a è.d.40)

- Nová poistková skrinka na ståpe pre dvoch

- Nová poistková skrinka na ståpe

- Nová kotva strešníka

- Nový strešník

- Výmena vodièov domovej prípojky

NS60 -

NS30 -

NS -

KS -

ï»¿zÃ¡vesnÃ¡ svorka ENSTO SO 136 d

ï»¿polokotevnÃ¡ svorka ENSTO do

polokotevná svorka ENSTO

kotevná svorka ELBA5

1

10

4

35

zeleò, dvor

8
0

(1-2x prípojka)

min.6

5

1

10

46

35

9

(chodník)

6
0

Rez C1-C1
(1-2x prípojka)

Rez C2-C2

Detail "A"

MONTÁŽNE TABU¼KY - NN vedenie               VSE - Projektový odbor,17. 6.2025

PRIEHYBY [m]

Vodiè            : NFA2X 4x120

Námrazová oblas• : ¾ahká         

Rozpätie

ï»¿ZÃ¡kladnÃ© mech.napÃ¤tie 10î€€C   :

ï»¿ZvolenÃ©  mech.napÃ¤tie 10î€€C   :

 [m] ï»¿ -30 ï»¿ -20 ï»¿ -5î ï»¿  0î ï»¿  10 ï»¿  20 ï»¿ 30î ï»¿ 40î ï»¿ -5î

 28.00  0.11  0.17  0.30  0.34  0.42  0.49  0.55  0.60  0.34

 29.00  0.13  0.20  0.33  0.37  0.45  0.52  0.58  0.64  0.37

 30.00  0.15  0.22  0.36  0.40  0.48  0.55  0.61  0.67  0.40

 35.00  0.29  0.39  0.53  0.57  0.65  0.72  0.79  0.85  0.57

 36.00  0.32  0.43  0.57  0.61  0.69  0.76  0.83  0.89  0.61

 38.00  0.40  0.50  0.65  0.69  0.77  0.84  0.91  0.97  0.69

 39.00  0.44  0.55  0.69  0.73  0.81  0.88  0.95  1.01  0.73

 40.00  0.48  0.59  0.73  0.77  0.85  0.92  0.99  1.06  0.77

PRIEHYBY [m]

Vodiè            : NFA2X 4x120

Námrazová oblas• : ¾ahká         

Rozpätie

ï»¿ZÃ¡kladnÃ© mech.napÃ¤tie 10î€€C   :

ï»¿ZvolenÃ©  mech.napÃ¤tie 10î€€C   :

 [m] ï»¿ -30 ï»¿ -20 ï»¿ -5î ï»¿  0î ï»¿  10 ï»¿  20 ï»¿ 30î ï»¿ 40î ï»¿ -5î

 24.00  0.13  0.20  0.31  0.35  0.41  0.46  0.51  0.56  0.34

PRIEHYBY [m]

Vodiè            : NFA2X 2x25

Námrazová oblas• : ¾ahká         

Rozpätie

ï»¿ZÃ¡kladnÃ© mech.napÃ¤tie 10î€€C   :

ï»¿ZvolenÃ©  mech.napÃ¤tie 10î€€C   :

 [m] ï»¿ -30 ï»¿ -20 ï»¿ -5î ï»¿  0î ï»¿  10 ï»¿  20 ï»¿ 30î ï»¿ 40î ï»¿ -5î

 24.00  0.10  0.16  0.27  0.30  0.37  0.43  0.48  0.53  0.40

 28.00  0.20  0.28  0.40  0.44  0.50  0.56  0.62  0.67  0.53

 29.00  0.23  0.32  0.44  0.47  0.54  0.60  0.65  0.71  0.57

 30.00  0.27  0.36  0.47  0.51  0.58  0.64  0.69  0.75  0.61

 35.00  0.48  0.57  0.68  0.72  0.78  0.85  0.91  0.96  0.82

 36.00  0.53  0.61  0.73  0.76  0.83  0.89  0.95  1.01  0.86

 38.00  0.63  0.71  0.82  0.86  0.93  0.99  1.05  1.10  0.96

 39.00  0.68  0.76  0.87  0.91  0.97  1.04  1.10  1.15  1.01

 40.00  0.73  0.81  0.92  0.96  1.03  1.09  1.15  1.21  1.06
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